
Pływalnia odkryta „KĄPIELISKO U GRZYBA”

L.p. Miejsce pobrania
próbki

do badań

Data
pobrania

Parametr przekroczony Działania naprawcze Badanie
potwierdzające

skuteczność działańNazwa Wartość Opis działań naprawczych

Data Wynik

1. Basen sportowy - woda 
w niecce  basenowej

09.07.2026r. Liczba 
Pseudomonas 
aeruginosa 

>100 jtk/100ml Przeprowadzono szokowe
chlorowanie do poziomu 3,00 mg/l. 

Wykonano dezynfekcję instalacji
obiegu wody basenowej dwutlenkiem
chloru oraz kilkukrotnie wyczyszczony

filtry basenowe.
Zlecono wykonanie dodatkowych

badań.
Wyłączono nieckę z użytkowania do

czasu uzyskania pozytywnych
wyników badań.

Basen sportowy - woda 
wprowadzana do basenu
z systemu cyrkulacji 

09.07.2026r.

2. Brodzik - woda w niecce 
basenowej

09.07.2026r.

Brodzik -  woda 
wprowadzana do basenu
z systemu cyrkulacji 

09.07.2026r. Liczba 
Escherichia coli 

4 jtk/100ml Przeprowadzono szokowe
chlorowanie do poziomu 5,00 mg/l. 

Wykonano dezynfekcję instalacji
obiegu wody basenowej dwutlenkiem

chloru.
Dwukrotnie całkowicie wymieniono

wodę.
Zlecono wykonanie dodatkowych

badań.
Wyłączono nieckę z użytkowania do

czasu uzyskania pozytywnych
wyników badań.

Liczba 
Pseudomonas 
aeruginosa 

>100 jtk/100ml 

Czerwionka-Leszczyny dnia 14.07.2026r.

 


